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ÁREA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

BOLETIM DE ESCLARECIMENTO N.º 01 

 

 
Em razão de questionamentos encaminhados antes da suspensão do processo, vimos 
pelo presente esclarecer. 
 
PERGUNTA: “Nossa dúvida é em relação ao preenchimento da telha termoacústica, 
devera ser em EPS ou PIR?  
Em relação às telhas superiores e inferiores, deverão ser ambas de aço galvanizado 
espessura 0,50mm na cor branca?” 
RESPOSTA: Considerando a nova publicação do edital, esclarecemos que na especificação 
da cobertura com telha termoacústica, esta é ondulada, devendo ser observados os seguintes 
parâmetros: 

Especificação da Telha Termoacústica 
• Telha inferior: metálica ondulada, espessura mínima de 0,43 mm (ou superior), 

com acabamento na cor branca na face inferior; 
• Elemento termoacústico: lã de rocha, com densidade mínima de 32 kg/m³ e 

espessura de 51 mm; 
• Telha superior: metálica ondulada, espessura mínima de 0,60 mm (ou superior), 

com acabamento na cor branca na face superior. 
 
 
PERGUNTA: “Para a execução do reforço estrutural da cobertura e troca das calhas e 
telhas, os lojistas terão as suas ações paralisadas? Visto que há risco elevado de queda 
de materiais, avarias nos estoques e equimaentos dos lojistas por conta de chuvas, o 
encargo de proteção dos locais e seguro fica a encargo da CONTRATADA?” 
RESPOSTA: Os lojistas não terão a suas ações paralisadas. E em atenção ao item 
10.7.19 do Contrato e ao item 12.14 do Projeto Básico, o encargo de proteção dos 
locais e seguro fica sob responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
PERGUNTA: “Não há menção no processo sobre a necessidade de intervenção no 
sistema de linhas de vida que estão instalados. O custo dessa intervenção é para ser 
considerado na planilha?” 
RESPOSTA: Não há necessidade de intervenção no sistema. 
 
 
 

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 –  Seleção contratação 

de empresa para construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão 

Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 

completa execução do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão Raso, nos 

termos da tabela abaixo e orçamento anexo, conforme condições e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 



 

PERGUNTA: “Em relação ao prazo de obra notamos que é muito otimista, dada a 
complexidade da obra, de acordo com os lojistas, do nº de empresas e trabalhadores 
envolvidos. Foi feita uma obra no MMCR de troca das telhas translúcidas em 2019 com 
prazo de 90 dias e já era apertado devido a logística do local. Acreditamos que o prazo 
mínimo seria de 180 dias.” 
RESPOSTA: Considerando que o contratado tem liberdade de executar mais de 1 
frente de serviço simultaneamente, o cronograma pode ser adaptado para atender a 
necessidade da contratante.” 
 
 
PERGUNTA: “Em relação ao prazo de garantia de 5 anos, a contratada será acionada 
mediante qualquer goteira que surgir, certo? No projeto está previsto instalação de 
placas solares, o que inviabiliza a garantia técnica da estanqueidade devido a 
quantidade enorme de novos parafusos sobre o telhado recém reformado. Como será 
tratado essa questão da garantia técnica após a instalação das placas solares?” 
RESPOSTA: A garantia técnica terá validade até a ocorrência da intervenção de 
terceiros. 
 
 
PERGUNTA: “É possível a disponibilização da planilha orçamentária em formato 
editável?” 
RESPOSTA: Sim. A planilha está disponível no seguinte link: https://urbscwb-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alcurbs_urbscwb_onmicrosoft_com/IQDYN2_CQa7
9S4KlkGnHa7yVAZuvL4mHzHKtyhIC12sCaUg?e=J0cDHN . 
 
 
PERGUNTA: “É possível apresentar os demais projetos executivos conforme 
descritivos a seguir (foto retirada da p. 132 do Edital) e principalmente o detalhamento 
da viga de concreto que será construída em substituição à de madeira como indicado 
em projeto (foto retirada da p. 151 do Edital):” 

 

https://urbscwb-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alcurbs_urbscwb_onmicrosoft_com/IQDYN2_CQa79S4KlkGnHa7yVAZuvL4mHzHKtyhIC12sCaUg?e=J0cDHN
https://urbscwb-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alcurbs_urbscwb_onmicrosoft_com/IQDYN2_CQa79S4KlkGnHa7yVAZuvL4mHzHKtyhIC12sCaUg?e=J0cDHN
https://urbscwb-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alcurbs_urbscwb_onmicrosoft_com/IQDYN2_CQa79S4KlkGnHa7yVAZuvL4mHzHKtyhIC12sCaUg?e=J0cDHN


 

 
RESPOSTA: Os requisitados projetos já constam como anexo do Edital, tendo os 
arquivos com os seguintes nomes: 
• ADK-LM-URBS-MMCR-LISTA DE MATERIAIS RE 
• ADK-PE-URBS-MMCR-FOLHA 001-DETALHAMENTO 
• ADK-PE-URBS-MMCR-FOLHA 002-DETALHAMENTO 
• VIGAS E ALVENARIAS PADRÕES 
 
 
PERGUNTA: “Na planilha orçamentária não está contemplada a remoção das telhas 
existentes bem como a sua destinação, desta forma pergunto: Deveremos considerar 
esse item como omissos na planilha ou a planilha orçamentária será revisada, uma vez 
que o serviço descrito no código SINAPI 94216 não contempla a retirada das telhas 
existentes e nem a sua destinação?” 
RESPOSTA: A remoção das telhas e brises sem reaproveitamento está contemplada 
na planilha de republicada: 
No Item 2 Cobertura subitem 2.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - INCLUI REMOÇÃO DOS BRISES. 
 
 
PERGUNTA: “Na planilha orçamentária o item de código SINAPI 40784 e o de código 
URBS COMP 01 com a seguinte descrição: “CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM)”, desta forma pergunto: O Item de código 
SINAPI 40784 refere-se ao insumo e o item de código URBS COMP 01 refere-se à 
instalação contemplando a Mão de Obra e os Equipamentos?” 
RESPOSTA: A planilha apresentada no edital republicado apresenta os 2 subitens 
anteriores em forma de composição de custos com mão de obra, materiais e 
equipamentos: 
COMP 01 Item 2 Subitem 2.22 INSTALAÇÃO DE CALHA QUADRADA DE CHAPA 
DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 120 CM. 
 
 
 
 



 

PERGUNTA: “Na planilha orçamentária o item EQUIPE TÉCNICA não fica clara como 
será o seu critério de medição uma vez que as quantidades não estão compatíveis em 
nosso entendimento: 

” 
 
“Assim pelo tempo proposto para a execução da obra (120 dias) e pelo faseamento de 
17 semanas, deveríamos ter as seguintes quantidades para a equipe técnica: 

• ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (média 
2 horas por semana): 34h; 

• MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 4 Meses 
Neste contexto pergunto:” 

• PERGUNTA: “Quais os critérios aplicados para a definição das quantidades 
propostas na planilha orçamentária uma vez que não foi disponibilizada as 
composições unitárias ou os valores deverão ser corrigidos na planilha 
orçamentária?” 
RESPOSTA: O critério aplicado nessa composição foi de acordo com 
necessidade para atender o prazo de execução, 12 dias, ou seja, 7,5 horas a cada 
30 dias 

• PERGUNTA: “A Administração Local não consta em planilha, devemos 
considera-lo dentro do nosso BDI ou a mesma será considerada como o item 
EQUIPE TÉCNICA?” 
RESPOSTA: A mesma será considerada como o item EQUIPE TÉCNICA. 

 
 
PERGUNTA: “Na planilha orçamentária o item 97062 (SINAPI) - COLOCAÇÃO DE 
TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024, como não está previsto andaime 
fachadeiro nos itens da planilha, pergunto: A respectiva tela deverá ser utilizada como 
rede proteção com a finalidade de garantir a segurança nas instalações do mercado 
como indicado no item 21.2.1 (p. 21 do Edital)?” 
RESPOSTA: O item andaime fachadeiro foi incluído na planilha da republicação do 
edital. 
 
 
PERGUNTA: “Não está previsto na planilha orçamentária o fornecimento de andaime 
fachadeiro ou outro meio de realização de trabalhos em altura necessários para a 
instalação dos BRISES contemplados no item COT - COT 03 – 2.20 e, na análise das 
cotações apresentadas, não está clara a definição da responsabilidade da 
disponibilidade desse equipamento ou outro disponível para a realização dos serviços, 
desta forma pergunto: Foi feita a análise desse custo e o mesmo foi contemplado pelo 
orçamentista na composição do preço desse serviço uma vez que a sua composição 
unitária não foi disponibilizada, exceto as cotações dos fornecedores?” 
RESPOSTA: O item andaime fachadeiro foi incluído na planilha da republicação do 
edital. 
 
 
 



 

PERGUNTA: “Nossa dúvida é em relação ao preenchimento da telha termoacústica, 
devera ser em EPS ou PIR? 
Em relação às telhas superiores e inferiores, deverão ser ambas de aço galvanizado 
espessura 0,50mm na cor branca?” 
RESPOSTA: Considerando a nova publicação do edital, informamos que a 
especificação da cobertura foi atualizada, devendo ser observados os seguintes 
parâmetros: 
 
Especificação da Telha Termoacústica • Telha inferior: metálica ondulada, espessura 
mínima de 0,43 mm (ou superior), com acabamento na cor branca na face inferior;  
• Elemento termoacústico: lã de rocha, com densidade mínima de 32 kg/m³ e espessura 
de 51 mm; • Telha superior: metálica ondulada, espessura mínima de 0,60 mm (ou 
superior), com acabamento na cor branca na face superior. 
 
 
 

“...respeitosamente solicitar esclarecimentos técnicos necessários à elaboração 
da proposta comercial, conforme segue. 
1. Especificação da Telha Metálica Termoacústica – Item 2.1 da Planilha 
Orçamentária 
O Item 2.1 da Planilha Orçamentária define: 
“TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUÍCHE 
BRANCA E = 30 mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019”. 
Para que todas as licitantes possam cotar o mesmo produto, garantindo isonomia 
e precisão técnica, solicitamos a complementação das especificações, 
considerando que a descrição atual não apresenta os parâmetros mínimos 
normalmente definidos em projetos de telhamento termoacústico. 
Solicitamos, portanto, esclarecer:” 

 
PERGUNTA: “1.1 Perfil da telha metálica 
Informar qual o perfil pretendido: 
- Trapezoidal; 
- Ondulado; 
- Zipado; 
- Outro tipo.” 
RESPOSTA: O perfil da telha metálica termoacústica a ser adotado deverá ser: 
Ondulado. 
 
 
PERGUNTA: “1.2 Tipo do núcleo termoacústico 
Confirmar qual isolante deverá compor o “sanduíche”: 
- EPS; 
- PUR; 
- PIR; 
- Lã de Rocha; 
- Outro.” 
RESPOSTA: O material isolante que deverá compor o painel tipo “sanduíche” será: 
Lã de Rocha. 



 

 
 
 
PERGUNTA:  “1.3 Espessura efetiva do núcleo isolante 
A planilha indica “E = 30 mm”, porém não especifica se essa medida refere-se à 
espessura real do núcleo isolante ou à espessura total do painel.” 
RESPOSTA: O núcleo isolante deverá possuir as seguintes características: 
Lã de rocha com densidade mínima de 32 kg/m³; 
Espessura de 51 mm. 
 
 
PERGUNTA: “1.4 Espessura das chapas metálicas 
Solicitamos informar: 
- Espessura da chapa superior, 
- Espessura da chapa inferior.” 
RESPOSTA: Chapa superior: espessura mínima de 0,60 mm; 
Chapa inferior: espessura mínima de 0,43 mm. 
 
 
PERGUNTA: “1.5 Revestimentos e pintura 
Informar: 
- Tipo de pintura, 
- Cor externa, 
- Cor interna, 
- Classe de proteção.” 
RESPOSTA: A telha deverá atender às seguintes especificações: 
Tipo de pintura: pintura industrial para cobertura metálica, com tratamento 
anticorrosivo compatível com o ambiente de instalação; 
Cor externa: branca; 
Cor interna: branca; 
Classe de proteção: compatível com ambiente urbano, devendo garantir 
proteção anticorrosiva adequada para este nível de agressividade ambiental. 
 
 
 

“2. Viabilidade técnica de instalação da telha termoacústica em cobertura curva 
Conforme verificado no Projeto Básico e nas imagens da estrutura, constata-se 
que a 
cobertura apresenta geometria curva. 
Entretanto, a telha metálica termoacústico tipo sanduíche: 
- Não pode ser curvada a frio, 
- Não pode ser calandrada, 
- Não pode acompanhar superfícies curvas, 
- E só pode ser instalada em planos retos. 
Assim, solicitamos esclarecimento:” 

 
Após análise do Projeto Básico, esclarece-se: 
PERGUNTA: “2.1 A cobertura deverá manter a geometria curva existente?” 



 

RESPOSTA: Sim. A cobertura deverá manter a geometria curva existente. 
A telha especificada é do tipo ondulada, permitindo o adequado acompanhamento da 
curvatura prevista em projeto. 
 
 
PERGUNTA: “2.2 Caso se pretenda utilizar telha sanduíche, haverá facetamento da 
cobertura?” 
RESPOSTA: Não. Não haverá facetamento da cobertura. 
 
 
PERGUNTA: “2.3 Se haverá substituição do sistema de telhamento, favor especificar.” 
RESPOSTA: Não. O sistema de telhamento permanece conforme especificado. 
 
 
 
 

Samuel Freire Agostinho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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